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DICHIARAZIONE F-GAS (Regolamento UE 573/24) 
 

La Dichiarazione FGAS è una dichiarazione obbligatoria per le imprese che possiedono 
apparecchiature ed impianti frigoriferi funzionanti con gas fluorurati. 
 
La normativa di riferimento (D.P.R. n. 146/2018) che attua il Regolamento Europeo 
n.573/2024, il quale ha abrogato il Regolamento Europeo n.517/2014, ha come obbiettivo 
quello di proteggere l’ambiente mediante la riduzione delle emissioni di gas fluorurati ad 
effetto serra. 
 
 
L'obbligo di comunicazione in Banca dati delle attività di installazione, manutenzione, 
controllo delle perdite, riparazione e smantellamento delle apparecchiature contenenti 
FGAS si applica indipendentemente dalla quantità di gas refrigerante contenuto 
nell'apparecchiatura e deve essere dichiarato entro e non oltre 30 giorni dall’intervento. 
 
La soglia di 5 tCO2 e si riferisce solo ed esclusivamente agli obblighi di frequenza del controllo 
periodico delle perdite, che dovranno essere effettuati e dunque, di conseguenza, comunicati 
in Banca dati, solo nei casi in cui sono obbligatori ai sensi del regolamento (UE) n. 517 del 
2014, e cioè quando la quantità di gas refrigerante supera appunto la soglia delle 5 tCO2, 
così suddivise: 
 

a) per le apparecchiature contenenti meno di 50 tCO2 equivalente di gas fluorurati ad 
effetto serra almeno ogni 12 mesi, o se dotate di un sistema di rilevamento delle 
perdite almeno 24 mesi  
 

b) per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 50 tCO2 equivalente e 
comunque meno di 500 tCO2 equivalenti di gas fluorurati ad effetto serra ameno ogni 
6 mesi, o se dotate di un sistema di rilevamento delle perdite almeno ogni 12 mesi 
 
 

c) per le apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 500 tCO2 equivalenti di 
gas fluorurati ad effetto serra almeno ogni 3 mesi, o se dotate di sistema di rilevamento 
delle perdite almeno ogni 6 mesi 
 

 
Si precisa che i controlli sono obbligatori e le sanzioni applicate sono a carico degli operatori, 
ossia il proprietario o altra persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul 
funzionamento dell’impianto, che non ottemperano a tali obblighi. 
L’operatore può decidere di delegare, tramite un contratto scritto, ad una società esterna 
avente personale certificato, il controllo dell’apparecchiatura e quindi l’obbligo della 
trasmissione dei dati.  
 
 


